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CUADRO DE CARGAS TABLERO TD-GS

 TOMA
CORRIENTE LUMINARIA

FACT.
DE

DIVER.
POTENCIA EN  W

P[W]
general Fp S[VA] AMPER

I(A)
Protecció

n

I(A)
Conduct

or
Ducto Conductor libre de

HALÓGENO PROTEC DESCRIPCION

TABLERO 1F HERMÉTICA

NOMBRE POTENCIA ______ CIRCUITO 162 50 R S T

T.D.G.S.

EXISTENTE 1,0 6073 6143 6581 18797.0 0,9 20885.6 174.0 203.6 217.6 3/ 4" 1X12+1X12+1X12T 1x20A EXISTENTE

C-19 4 1,0 972 0 0 972.0 0,9 1080.0 9.0 10.5 11.3 3/ 4" 1X12+1X12+1X12T 1x20A TOMAS 2do PISO ZONA
COMIDA

C-20 6 1,0 648 0 0 648.0 0,9 720.0 6.0 7.0 7.5 3/ 4" 1X12+1X12+1X12T 1x20A TOMAS CAFETERIA 1ER
PISO

C-21 25 1,0 0 1250 0 1250.0 0,9 1388.9 11.6 13.5 14.5 3/ 4" 1X12+1X12+1X12T 1x20A ILUMINACIÓN  EXTERIOR

C-23 13 1,0 0 0 650 650.0 0,9 722.2 6.0 7.0 7.5 3/ 4" 1X12+1X12+1X12T 1x20A ILUMINACIÓN ZONA
COMIDA EXTERIOR

TOTAL 10 38
7693.0 7393.0 7231.0

22317.0 0,9 24796.7 68.9 80.6 86.1 2" 3X8+1X8+1X8T TOTALIZAD
OR 3X40A Tablero trifasico

22317.0

CUADRO DE CARGAS TABLERO C.C.M.

FACT.
DE

DIVER.
POTENCIA EN  W

P[W]
general Fp S[VA] AMPER

I(A)
Protecció

n

I(A)
Conduct

or
Ducto Conductor libre de

HALÓGENO PROTEC DESCRIPCION

TABLERO

NOMBRE POTENCIA ______ CIRCUITO R S T

C.C.M.
EXISTENTE 1,0 14189 14189 13153 41531.0 0,9 46145.6 384.5 449.9 480.7 EXISTENTE

C,25,27,29 1,0 500 500 500 1500.0 0,9 1666.7 13.9 16.3 17.4 1" 3X8+1X8+1X8T 3x30A NUEVO ELEVADOR

TOTAL

14689.
0

14689.
0

13653.
0 43031.0 0,9 47812.2 132.8 155.4 166.0 TOTALIZAD

OR 3X150A Tablero trifasico
43031.0


